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Rawa Mazowiecka, dnia 10 lipca 2018r.

L.dz. 405512018
Nr postepowania ZP-17/2018

Dot.: zapytania ofertowego pn.: ,,Modernizacja systemu automatyki i sterowania dla Uje¢ Wody w
Boguszycach i Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej”

Zamawiajgcy — Rawskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0, z si'edzibq: ul. Juliusza Stowackiego 70,
96-200 Rawa Mazowiecka przekazuje tres¢ otrzymanych zapytan, dotyczacych zapytania ofertowego
z dn.06.07.2018r wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Pytanie nr 1
Czy nowy sterownik dla UW Boguszyce ujecie wody P1 (studnia nr 1) ma realizowac wytgcznie

funkcje monitoringu (bez sterowania) obejmujgcego tylko sygnaty:
a. Impuls cyfrowy z wodomierza
b. Pomiar poziomu za pomocg sony hydrostatycznej
c. Pomiar cisnienia

Odpowiedz nr 1
Nowy sterownik ma realizowa¢ funkcje monitoringu i sterowania.

Pytanie nr 2
Czy pompa P1 nadal bedg zatgczane przez dialer?

Odpowiedz nr 2
Nie

Pytanie nr 3

Jak rozumie¢ zapis:

,,Urzadzenia nalezy zainstalowa¢ w szafie sterowniczej w obudowie z tworzywa sztucznego
zabezpieczonej przed dziataniem promieniowania UV o stopniu ochrony min. IP56 zlokalizowanej na
terenie ujecia P1 majgc na uwadze zasilanie buforowe urzgdzen z dostepnoscig napiecia tylko w
czasie pracy pompy.”

Czy zasilanie bedzie dostepne tylko w momencie zatgczenia pompy? Na jak dtugo bedg zatgczane
pompy i jak czesto (informacja niezbedna do dobrania zasilacza buforowego)?

Odpowiedz nr 3
Zasilanie bedzie dostepne tylko w momencie zatgczenia pompy. Praca pomp — ok. 6h na dobe.

Pytanie nr 4
Czy nowy sterownik zabudowany w budynku technicznym UW Boguszyce ma realizowa¢ wytgcznie

funkcje:
a. monitoringu (bez sterowania) ujecia wody P3 (studnia nr 3) obejmujgcego nowe sygnaty:
i. Impuls cyfrowy z wodomierza

ii. Pomiar poziomu za pomocg sony hydrostatycznej
iii. Pomiar cisnienia

b. Monitoring rozdzielni zasilajgcej ujecia P3
i. Awaria
ii. Praca
iii. Licznik Czasu pracy
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c. Monitoring rozdzielni zasilajgcej ujecia P1
i. Awaria
i. Praca
iii.  Licznik Czasu pracy

d. Zdalny monitoring przez GPRS ujecia wody P1:
i.  Impuls cyfrowy z wodomierza
ii.  Pomiar poziomu za pomocg sony hydrostatyczne;j
iii.  Pomiar ci$nienia

OdpowiedzZ nr 4
Sterowniki powinny realizowac¢ funkcje monitoringu i sterowania pracg pomp.

Pytanie nr 5
Czy pompa P3 nadal bedg zatgczane przez dialer?

Odpowiedz nr 5
Nie.

Pytanie nr 6

W jaki sposéb ma by¢ zrealizowana linia kablowa? Czy istnieje trasa kablowa w formie kanalizaciji
kablowej lub estakady? Czy nalezy zatozy¢ konieczno$¢ utozenia w ziemi 50 metréw kabla i
prowadzenie prac ziemnych? Czy trasa przecina drogi lub inne obiekty? Czy konieczne jest
wykonanie prac odtworzeniowych terenu?

Odpowiedz nr 6
Linia kablowa do utozenia w ziemi.

Pytanie nr 7

W ktoérej szafie zabudowany jest sterownik SAIA i jakie funkcje realizuje?

OdpowiedZ nr 7

W PSII po modernizacji— szczegdtowe informacje na schemacie elektrycznym, dla pomp sieciowych
nr 1, 2, 3 realizuje sterowanie pomp sieciowych z kroczgcg przetwornica.

Pytanie nr 8
Czy posiadacie Panstwo prawa autorskie i kod zrédtowy do sterownika SAIA?

Odpowiedz nr 8
Nie.

Pytanie nr 9
Czy na etapie realizacji udostepnicie Panstwo kod zrédtowy sterownika PLC TSX?

Odpowiedz nr 9
Sterownik PLC TSX zostat przewidziany do wymiany.

Pytanie nr 10

Czy z punktu widzenia technologii wymagana jest komunikacja sterownika PLC SUW Kolejowa ze
sterownikiem UW Boguszyce? Uzasadnione jest, zeby punktem zbiorczym byt system SCADA, w tym
momencie awaria sterownika PLC UW Boguszyce nie bedzie skutkowata utratg komunikacji z SUW
Kolejowa?

Odpowiedz nr 10

Wymagana jest komunikacja sterownika PLC SUW Kolejowa ze sterownikiem UW Boguszyce.
Rozwigzanie gdzie punktem zbiorczym jest system SCADA jest dopuszczalne pod warunkiem
wykazania na etapie prac projektowych osiggniecia funkcjonalno$ci wymaganej przez
Zamawiajgcego. :
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Pytanie nr 11 ,

Czy sterowniki PLC SUW Kolejowa bedzie dostepne z poziomu sieci Ethernet podtgczonej do
komputera SCADA?

Odpowiedz nr 11

Sterowniki nie, SCADA tak.

Pytanie nr 12
Prosimy o udostepnienie instrukcji technologicznej o ktérej mowa w punkcie 4.a).

Odpowiedz nr 12
Instrukcja zostata udostepniona — dotyczy SUW Kolejowa.

Pytanie nr 13

Czy wszystkie 5 sesji SCADA moze by¢ dostepne wylgcznie z poziomu przeglgdarki internetowej?
Odpowiedz nr 13

SCADA powinna by¢ dostepna na stanowisku stacjonarnym oraz 5 sesji z poziomu przeglgdarki

internetowe;.

Pytanie nr 14
Prosimy o udostepnienie schematéw technologicznych SUW Kolejowa i UW Boguszyce.

Odpowiedz nr 14
Schematy, ktére sg w posiadaniu Zamawiajgcego zostaty udostepnione tj. dla SUW Kolejowa.

Pytanie nr 15

W jakim wymiarze Zamawiajgcy oczekuje nieodptatnego swiadczenia ustug asysty?
Odpowiedz nr 15

W okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji na wykonane prace tj. min. 24 miesigce.

Przedmiotowe odpowiedzi i wyjasnienia stanowig integralng czes¢ Zapytania ofertowego z dn.
06.07.2018r.

Z powazaniem,
Do wiadomosci:
- wszyscy uczestnicy postepowania;
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